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Ufficio: ®revenzione Incendi. _ - Napoli, 29 giugno 2018
Fax n.081/2595155 - ‘
@osta Certificata: com.prev.napolfi@cert.vigilfuoco.it

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- Certificato di prevenzione incendi -

Pratica n° 568— Protocollo felheon PRg‘i};gﬁf!lLl.DEL FUOCO
Spett.le Teatro a.r.l.
03 LU. 2018 S 0112 Napli
REGISTRO UEEICIALE v salvatore.capuozzo@ingpec.eu
PROTOCOLLON'_ZRSHH | Al Sig. Sindaco di Napoli

tto: Ditta Soc.Coop. “ |l teatro arl “sito in Comune di Napoli alla Via Salita Tarsia

2 #i a seguito SCIA di prot. n.15972 del

7"+ 10.04.2018, relativa alle attmta individuata nella categoria C al punto 65.2 dell'allegato |
g “al D.P.R. n° 151/2011.Attivita: Plesso adibito a Cinema Teatro in Comune di Napoli.

Con riferimento all'oggetto:

° vista la richiesta di SCIA di prot. di n.15972 del 10.04.2018;

. vista la documentazione tecnica acquisita a corredo della richiesta di SCIA a
firma dell'lng. Salvatore Capuozzo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Napoli al N.6019;

o vista lasseverazione a firma dell'Ing.Salvatore Capuozzo iscritto al’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli al N.6019;

o visto il verbale della Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo
redatto in data 23.03.2018 in cui si riporta il mumero massimo della capienza pari a 302
presenze in contemporanea;

o vista la documentazione alla nota di integrazione sempre a firma del
dell'lng.Salvatore Capuozzo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al
N.6019 a riscontro della nota di prot. n.24025 del 05.06.2018.

Per quanto sopra riportato:

si attesta, ai sensi dell’ art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e Ia
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per la seguent ivita :

e Attivita:65.2 Categ. C—
65 = ' | i

iy Locali di spettacolo e di tratienimento in genere, nnpxanh e centri sportivi, palestre, sia a
2 carattere pubbhco che privato, con capxenm superiore a 100 persons, ovvero di superficie

lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m* Sono escluse le manifestazioni temporanee, di
qualsiasi genere, che si effettuano in locali ¢ luoghi aperti al pubblico.

Oltre 200 persone

B Titolare ¢' tenuto ad esservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 01 agosto 2011 N.151 durante 'esercizio delle amiv:ul‘ riportate nel presente certificato, nonche' a
presentare I’sttestazione di rinnovo periodico secando le modalita' riportate all'art.5 del D.P.R. 01 agosto 2011 N 151. Qualora vengnno apportate modifiche alle strutture, agli
impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'al ione delle preesi dizioni di si dio, il Titolare e' tenuto 2 richiedere il rilascio di un ouovo
certificate, ai sensi delPart. 16 del D.] lgs n° 139 del 08 marzo 2006. 11 certificato di prevenzione incendi ai seasi del’art.n16 del D.igs n.139\2006 ,attesta il rispetto delle prescrizioni
prevute da.lla llormallva di pi di e la i dei requum di sicurczza antincendio nei locali, attivita', depositi, lmpmnh ed mdusma pencnlose, individuati, in
ed all'impiego di prod i bili, i ili o esplodenti che comportano in caso di i di gravi per I'i ita’ della vita e dei benied in

ulle i di si
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Impianti - apparecchiature che presentano pericolo d’incendio :

- Impianto Elettrico;

Sostanze pericolose:

Arredo per le scenografie.

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio :
——'—-’“-__________

- Rispetto delle norme dettate dal Decreto Legislativo 81/2008 e dal D.P.R.
n.151/2011.

- Rispetto delle norme dettate dal Decreto Ministeriale del 19.08.1996.

- Tenere sempre efficienti i sistemi antincendio.

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio (comuni a tutte le attivita) :

N.1 Impianto idrico antincendio costituito da

N.3 Idranti UNI 45;

N.1 Attacco UNI 70 per autobotte;

Impianto automatico fisso ad acqua. )

Impianto idrico alimentato da acquedotto come da certificato ARIN di prot. n.14970

.« ..del 13.06.2018

- N.8 estintori a polvere da kg 6

7" N.3 estintori carrellati a CO2 da kg 5

Il Titolare dell’attivita’ e’ tenuto a richiedere, ai sensi dell’art.5 del D.P.R.151/2011, il
rinnovo periodico di conformita’ antincendio ogni cinque anni dalla data di
presentazione della SCIA 10.04.2018. ' '

Il Comiandante Provinciale
Ing” Emanuelg FRANCULL|

Vinn e S o

1 Titolare ¢ tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 01 agoste 2011 N.151 durante P'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato, nonche' g

Ppresentare P'attestazione di rinnovo periodico do le modati rip all'art.5 del D.P.R. 01 2gosto 20611 N.151. Qualora Vengano apportate modifiche alle struttare, agli

impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'al ione delle preesi i dizioni di sicurezza anti dio, il Titolare ¢' tenato a richiedere il rilascio di un nuovo
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allad ione ed all'impiego di p i ili, i diabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per 'incolumita® della vita e dei beni ed in

alle esigy tecnicke di sicurezza,



